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Цель работы: 
– изучить правила пользования первичными средствами пожаро-
тушения; 
– выполнить анализ и решение конкретной задачи по выбору 
первичных средств пожаротушения. 

 
1. Порядок выполнения работы 

1. Изучить методические указания и ответить на контроль-
ные вопросы (стр. 32). 

2. Получить у преподавателя номер варианта для самостоя-
тельной работы. 

3. Выполнить анализ и решить конкретную задачу по выбо-
ру первичных средств пожаротушения, используя исходные дан-
ные (прил. табл. 1). 

 
2. Теоретические положения 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безо-
пасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 37 руководители органи-
заций обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности, а также содержать в исправном со-
стоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использо-
вание не по назначению. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное 
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 
компетенции на подведомственных объектах и несут персональ-
ную ответственность за соблюдение требований пожарной безо-
пасности. 

Первичные средства пожаротушения – средства пожаро-
тушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной ста-
дии его развития. 

Первичные средства пожаротушения предназначены для ис-
пользования работниками организаций, личным составом под-
разделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с 
пожарами и подразделяются на следующие типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использова-

ния; 
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3) немеханизированный  инструмент и пожарный инвентарь 
и материалы; 

4) пожарные щиты. 
 

3. Первичные средства пожаротушения 
 

3.1. Огнетушители 
Огнетушитель – переносное или передвижное устройство 

для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнету-
шащего вещества (ОТВ). 

Комплектование технологического оборудования огнетуши-
телями осуществляется согласно требованиям технических усло-
вий (паспортов) на это оборудование. Комплектование импортно-
го оборудования огнетушителями производится согласно услови-
ям договора на его поставку. 

Требования к огнетушителям: 
1. Переносные и передвижные огнетушители должны обес-

печивать тушение пожара одним человеком на площади, указан-
ной в технической документации организации-изготовителя. 

2. Технические характеристики переносных и передвижных 
огнетушителей должны обеспечивать безопасность человека при 
тушении пожара. 

3. Прочностные характеристики конструктивных элементов 
переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечи-
вать безопасность их применения при тушении пожара. 

 
3.2. Пожарные краны 

Руководитель организации обеспечивает укомплектован-
ность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопро-
вода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вен-
тилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза 
в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному 
крану и пожарному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивает-
ся полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 граду-
сов. 

Требования к пожарным кранам: 
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1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать воз-
можность открывания запорного устройства одним человеком и 
подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожа-
ра. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов 
должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, исполь-
зуемые в подразделениях пожарной охраны. 

 
3.3. Немеханизированный  инструмент и  
пожарный  инвентарь и материалы 

К немеханизированному, ручному пожарному инструменту 
и инвентарю относятся: лом, багор, крюк, топор, подставки для 
огнетушителей и др. Их выбор и количество определяется в соот-
ветствии с прил. 6 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации.  

Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или 
из войлока должны иметь размер не менее 1 х 1 метра. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковос-
пламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен 
должны быть не менее 2 х 1,5 метра. 

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся 
футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить 
эти средства в случае пожара.  

Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца про-
сушиваться и очищаться от пыли. 

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и ком-
плектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна 
обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание 
осадков. 

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами 
в  помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок ка-
тегорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности пре-
дусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 
500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наруж-
ных технологических установок категорий Г и Д по взрывопо-
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жарной и пожарной опасности – не менее 0,5 куб. метра на каж-
дые 1000 кв. метров защищаемой площади. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожар-
ным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и ком-
плектоваться ведрами. 

Вместимость пожарных ведер должна быть не менее 0,008 
куб. метра. 

 
3.4. Пожарные щиты 

Для размещения первичных средств пожаротушения, неме-
ханизированного пожарного инструмента и инвентаря (лом, ба-
гор, крюк, топор, подставки для огнетушителей и др.) в зданиях, 
сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожар-
ные щиты.  

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, соору-
жений, строений и территорий определяется в соответствии с 
приложением 5 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (прил. 10). 

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным по-
жарным инструментом и инвентарем согласно приложению 6 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(прил. 9). 

 
4. Обеспечение объектов  

первичными средствами пожаротушения 
Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, 
пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение тре-
бований пожарной безопасности на объекте. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных 
средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида 
горючего материала, объемно-планировочных решений здания, 
сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения 
обслуживающего персонала. 

При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожа-
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роопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огне-
тушащими веществами, а также площадь производственных по-
мещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетуши-
телями осуществляется согласно требованиям технических усло-
вий (паспортов) на это оборудование. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушите-
лей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с 
прил. 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации (прил. 5, 6) в зависимости от огнетушащей способности 
огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса 
пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огне-
тушители должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A – порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D – порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров 

для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или 
дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители 
самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 
размерами возможных очагов пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара не-
обходимо использовать передвижные огнетушители.  

При выборе огнетушителя с соответствующим температур-
ным пределом использования учитываются климатические усло-
вия эксплуатации зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то пред-
почтение при выборе огнетушителя отдается более универсаль-
ному по области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной 
опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого 
помещения не превышает 100 кв. метров. 
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Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 
заменяются соответствующим количеством заряженных огнету-
шителей. 

При защите помещений с вычислительной техникой, теле-
фонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать спе-
цифику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым 
оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помеще-
ния следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огне-
тушителями. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационар-
ными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушите-
лями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размеще-
ния огнетушителя не должно превышать 20 метров для общест-
венных зданий и сооружений, 30 метров – для помещений кате-
горий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 
40 метров – для помещений категории Г по взрывопожарной и 
пожарной опасности, 70 метров – для помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен 
иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой 
краской.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетуши-
теля должно быть опломбировано одноразовой пластиковой но-
мерной контрольной пломбой роторного типа. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-
изготовителем при производстве огнетушителя или специализи-
рованными организациями при регламентном техническом об-
служивании или перезарядке огнетушителя. 

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного 
типа наносятся следующие обозначения: 

индивидуальный номер пломбы; 
дата в формате квартал-год; 
модель пломбировочного устройства; 
символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 
Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются 

для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-
изготовителем. 
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Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используют-
ся для опломбирования огнетушителей после проведения регла-
ментных работ специализированными организациями. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправ-
ность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, 
а  также своевременную перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения 
ведется в специальном журнале произвольной формы. 

В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители 
с  зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых 
помещениях. 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не 
должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетуши-
тели следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1,5 метра. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеха-
низированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйст-
венных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запре-
щается. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соот-
ветствующие сертификаты. 
 

5. Огнетушители 
5.1. Классификация огнетушителей  

1. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и 
передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг).  

Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколь-
ко емкостей для зарядки огнетушащего вещества (ОТВ), смонти-
рованных на тележке. 

2. По виду применяемого огнетушащего вещества огнету-
шители подразделяют на:  

- водные (ОВ); 
- пенные, которые в свою очередь делятся на: 
а) химические пенные (ОХП); 
б) воздушно-пенные (ОВП); 
- порошковые (ОП); 
- газовые, которые в свою очередь делятся на: 
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а) углекислотные (ОУ); 
б) хладоновые (ОХ); 
- комбинированные. 
3. Водные огнетушители по виду выходящей струи подраз-

деляют на: 
- огнетушители с компактной струей – ОВ (К); 
- огнетушители с распыленной струей (средний диаметр ка-

пель более 100 мкм) – ОВ (Р); 
- огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей 

(средний диаметр капель менее 100 мкм) – ОВ (М). 
4. Огнетушители воздушно-пенные по параметрам форми-

руемого ими пенного потока подразделяют на: 
- низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включитель-

но – ОВП (Н); 
- средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 

включительно – ОВП (С). 
5. По принципу вытеснения огнетушащего вещества огне-

тушители подразделяют на: 
- закачные; 
- с баллоном сжатого или сжиженного газа; 
- с газогенерирующим элементом; 
- с термическим элементом; 
- с эжектором. 
6. По значению рабочего давления огнетушители подразде-

ляют на: 
- огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже 

или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды  
(20 ± 2) ° С); 

- огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 
2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С). 

7. По возможности и способу восстановления технического 
ресурса огнетушители подразделяют на: 

- перезаряжаемые и ремонтируемые; 
- неперезаряжаемые. 
8. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, 

огнетушители подразделяют: 
- для тушения загорания  твердых горючих веществ (класс 

пожара А); 
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- для тушения  загорания жидких  горючих веществ (класс 
пожара В); 

- для тушения загорания газообразных горючих веществ 
(класс пожара С); 

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих 
веществ (класс пожара Д); 

- для тушения загорания электроустановок, находящихся 
под напряжением (класс пожара Е). 

Огнетушители могут быть предназначены для тушения не-
скольких классов пожара. 

9. Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, 
которые ими можно потушить, делятся на: 

- порошки типа АВСЕ – основной активный компонент – 
фосфорно-аммонийные соли; 

- порошки типа ВСЕ – основным компонентом этих порош-
ков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; 
хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.; 

- порошки типа Д – основной компонент – хлорид калия; 
графит и т. д. 

В зависимости от назначения порошковые составы делятся 
на порошки общего назначения (типа АВСЕ; ВСЕ) и порошки 
специального назначения (которые тушат, как правило, не только 
пожар класса Д, но и пожары других классов). 

10. В качестве поверхностно-активной основы заряда воз-
душно-пенного огнетушителя применяют пенообразователи об-
щего или целевого назначения. Дополнительно заряд огнетуши-
теля может содержать стабилизирующие добавки (для повыше-
ния огнетушащей способности, увеличения срока эксплуатации, 
снижения коррозионной активности заряда). 

 
5.2. Виды огнетушителей 

5.2.1. Углекислотные огнетушители 
Огнетушитель углекислотный (ОУ) – огнетушитель с заря-

дом двуокиси углерода (рис. 1). 
Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим 

струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для 
тушения пожаров класса А (прил. табл. 7). 
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Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим 
поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения 
пожаров класса Е (см. прил. табл. 7). 

 
Меры безопасности: 
1. Соблюдать осторожность при выпуске заряда из огнету-

шителя, так как температура раструба и корпуса запорно-
пускового устройства понижается до минус 60-70 ºС. 

2. После использования огнетушителя помещение необхо-
димо проветрить. 

Огнетушители ручные углекислотные выпускаются с объе-
мом баллонов: 2, 3, 5, 6, 8 литров.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний в 
электрифицированном железнодорожном, городском и автомо-
бильном транспорте, в музеях, картинных галереях, библиотеках, 
архивах, домах, бытовых помещениях и производственных учре-
ждениях, а также в электроустановках, находящихся под напря-
жением до 1000 В. 

 
Техническая характеристика 

Тип огнетушителя Ручной  
углекислотный ОУ-2 

Передвижной угле-
кислотный ОУ-10 

Объем баллона, л 2 10 
Время выхода заряда, с 8 15 
Длина струи при темпера-
туре 20 ºС, м 

 
1,5 

 
– 

Средний срок службы, лет 11 – 
Диапазон температур, ºС, От –40 до +50 От –40 до +50 
Масса, кг: 
заряда 
заряженного огнетушителя 

 
1,4 
6,5 

 
7 
30 

 
При пожаре: 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу 

загорания. 
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку (рис. 1, поз. 14). 
3. Нажав на нижний рычаг (рис. 1, поз. 10), направить рас-

труб (рис. 1, поз. 12) на горящий предмет. 
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Огнетушители передвижные углекислотные выпускаются с 
объемом баллонов: 10, 20, 25, 30, 40, 80 литров.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний в му-
зеях, картинных галереях, библиотеках, архивах, а также в элек-
троустановках, находящихся под напряжением до 1000 В. 
 

При пожаре: 
1. Необходимо подвезти огнетушитель к очагу загорания, 

установить его в вертикальное положение, снять раструб (рис. 1, 
поз. 12) и размотать шланг. 

2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку (рис. 1, поз. 14). 
3. Нажать запорно-пусковое устройство (рис. 1, а) и напра-

вить раструб (рис. 1 поз. 12) на горящий предмет. 
                          а)                        

 
 

               б)                                               в) 

                                  
Рис. 1. Огнетушитель углекислотный: 

а) запорно-пусковое устройство: 1 –  корпус; 2 – поршень; 3 – пружина;      
4 – мембрана; 5 – гайка; 6 – шайба; 7 – шток; 8 – рычаг верхний; 9 –
пластина; 10 – рычаг нижний; 11 – прокладка; б) вид огнетушителя ОУ-2: 
12 – раструб снегообразователь; 13 – стальной баллон; 14 – чека; в) вид ог-
нетушителя ОУ-10: 12 – раструб снегообразователь; 13 – стальной баллон; 
14 – чека; 15 – рукоятка 
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5.2.2. Химические пенные огнетушители 
Огнетушитель химический пенный (ОХП) – пенный огне-

тушитель с зарядом химических веществ, которые в момент при-
ведения его в действие вступают в реакцию с образованием пены 
и избыточного давления (рис. 2). 

Согласно НПБ 166-97, химические пенные огнетушители и 
огнетушители, приводимые в действие путем их переворачива-
ния, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть ис-
ключены из инструкций и рекомендаций по пожарной безопасно-
сти и заменены более эффективными огнетушителями, тип кото-
рых определяют в зависимости от возможного класса пожара  и с 
учетом особенностей защищаемого объекта. 

Огнетушитель предназначен для тушения загораний тлею-
щих материалов, горючих жидкостей, пожаров класса А и В  
(прил. табл. 7). Тушение щелочных металлов неэффективно. Не 
допускается применение данного огнетушителя при тушении 
электроустановок под напряжением. 

 
Техническая характеристика 

Время подачи пены, с 55 
Длина струи пены, м не менее 4 
Средний срок службы, лет 8 
Диапазон температур, ºС, от +5 до + 45 
Масса, кг: 
заряда 
заряженного огнетушителя 

 
8,7 
13,0 

 
Меры безопасности: 
1. Не допускать попадания пены на кожу, глаза.  
2. Не допускается хранение близи нагревательных прибо-

ров, где температура может превышать 50 ºС. 
 
При пожаре: 
1. Снять огнетушитель с кронштейна или подставки, под-

нести его к очагу загорания на расстояние не менее 1 м. 
2. Сорвать пломбу.  
3. Повернуть рычаг (рис. 2, поз. 2) на 180°до отказа. 
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4. Перевернуть огнетушитель вверх дном, встряхнуть и на-
править струю пены на горящий предмет. 

      
 

Рис. 2. Огнетушитель химический пенный ОХП-10: 
1 – корпус; 2 – рычаг; 3 – мембрана; 4 – кольцо; 5 – гайка; 6 – шток; 7 – 
пружина; 8 – седло; 9 – клапан; 10 – пластиковый стакан с кислотой; 11 – 
щелочь. 
 

5.2.3. Воздушно-пенные огнетушители 
Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) – огнетушитель с 

зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специаль-
ной насадкой, в котором за счет эжекции воздуха образуется и 
формируется струя воздушно-механической пены (рис. 3).  

Огнетушитель предназначен для тушения загораний тлею-
щих материалов, горючих жидкостей, пожаров класса А и В 
(прил. табл. 7). Воздушно-пенные огнетушители не должны при-
меняться для тушения пожаров оборудования, находящегося под 
электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или 
расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в 
химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным вы-
делением тепла и разбрызгиванием горючего. Тушение щелоч-
ных металлов неэффективно. 
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                                      а)                     

 
б) 

                                                 
 

 
Рис. 3. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10,01: 

а) запорно-пусковое устройство: 1 – прокладка; 2 – штуцер; 3 – шайба; 4 – 
штуцер; 5 – крышка; 6 – кнопка пусковая; 7 – шплинт; 8 – кольцо предо-
хранительное; 9 – мембрана; 10 – втулка резьбовая; 11 – пружина; 12 – су-
харик; 13 – баллончик с рабочим газом; б) вид огнетушителя: 14 – сетка 
пеногенератора; 15 – пеногенератор; 16 – шланг; 17 – рукоятка; 18 – трубка 
сифонная; 19 – корпус 
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Меры безопасности: 
1. Не допускать попадания пены на кожу, глаза.  
2. Не допускается хранение вблизи нагревательных прибо-

ров, где температура может превышать 50 ºС. 
 
При пожаре: 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу 

загорания. 
2. Снять предохранительное кольцо (рис. 3, поз. 8) и напра-

вить пеногенератор (рис. 3, поз. 15) на горящий предмет. 
3. Ударить по пусковой кнопке (рис. 3, поз. 6). 
 

Техническая характеристика 
Время выхода огнетушащего вещества, с 45+5 
Длина струи огнетушащего вещества, м 3,5 
Средний срок службы, лет 10 
Диапазон температур, ºС, от +5 до + 45 
Масса, кг: 
заряда 
углекислоты в пусковом баллоне 
заряженного огнетушителя 
незаряженного огнетушителя 

 
9,5 

0,075 
16,0 

не более 5,8 
Объем, л: 
корпуса 
баллончика с рабочим газом 

 
10 

0,175 
 

5.2.4. Порошковые огнетушители 
Огнетушитель порошковый (ОП) – огнетушитель с зарядом 

огнетушащего порошка (рис. 4, 5, 6). 
Огнетушитель предназначен для тушения загораний нефте-

продуктов, легковоспламеняющихся жидкостей, растворителей, 
твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В. Огнетушитель может быть применен на 
промышленных предприятиях для тушения загораний в складах, 
цехах и на транспортных средствах. Огнетушители не предназна-
чены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных ме-
таллов и других материалов, горение которых может происхо-
дить без доступа кислорода. 
 



 17

Меры безопасности: 
1. Не допускать попадания порошка на кожу, глаза.  
2. Не допускается хранение вблизи нагревательных прибо-

ров, где температура может превышать 50 ºС. 
3. После использования огнетушителя проветрить помеще-

ние. 
4. Для огнетушителей закачного типа.  
Техническое обслуживание включает:  
- проверку давления рабочего газа 1 раз в год; 
- проверку состояния огнетушащего порошка 1 раз в 5 лет; 
- проверку давления газа производить визуально по индика-

тору, стрелка должна быть в зеленом секторе. 
5. Тушение необходимо производить с наветренной стороны 

с расстояния не менее 3-4 метров. 
 
При пожаре (огнетушитель ОПУ): 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу 

загорания. 
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку (рис. 4, поз. 26). 
3. Отвести рукоятку (рис. 4, поз. 27).  
4. Ждать 5 секунд и нажать на клавишу (рис. 4, поз. 1). 
5. Направить пистолет (рис. 4, поз. 24)  на горящий предмет 

и нажать рычаг (рис. 4, поз. 28). 
 
При пожаре (огнетушитель ОП закачного типа): 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести  к очагу за-

горания. 
2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку (рис. 5, поз. 1). 
3. Нажать на рычаг (рис. 5, поз. 4).  
4. Направить распылитель (рис. 5, поз. 7) на горящий  

предмет. 
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Рис. 4. Огнетушитель порошковый ОПУ-5: 
1 – клавиша; 2 – пружина; 3 – гайка; 4 – прокладка; 5 – шток клапана; 6 – 
корпус пистолета; 7 – кольцо; 8 – гайка накидная; 9 – насадка; 10 – баллон-
чик с рабочим газом; 11 – резина; 12 – трубка газовая; 13 – головка; 14 – 
колпак; 15 – винт; 16 – втулка резьбовая; 17 – рукав; 18 – мембрана поли-
этиленовая; 19 – игла; 20 – шайба; 21 – мембрана металлическая; 22 – 
трубка сифонная; 23 – рычаг; 24 – запорно-пусковое устройство (писто-
лет); 25 – корпус; 26 – чека; 27 – рукоятка; 28 – рычаг 
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Рис. 5. Огнетушитель порошковый ОП-5(З)): 

1 – чека; 2 – индикатор давления (манометр); 3 – ручка для переноски;       
4 – пусковой рычаг; 5 – запорно-пусковой клапан; 6 – сифонная трубка; 7 – 
шланг с распылителем; 8 – корпус 
 

 
При пожаре: 
1. Подвезти огнетушитель к очагу загорания, установить его 

в вертикальное положение. 
2. Снять пистолет (рис. 6, поз. 4) и размотать шланг (рис. 6, 

поз. 3). 
3. Открыть вентиль на баллоне с рабочим газом (рис. 6,  

поз. 2). 
4. Направить пистолет (рис. 6, поз. 4) на горящий предмет. 
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Технические характеристики 

Тип 
огнетушителя 

Ручной ог-
нетуши-
тель по-
рошковый 
унифици-
рованный 
ОПУ-2 

Ручной ог-
нетуши-
тель по-
рошковый 
унифици-
рованный 
ОПУ-5 

Ручной огне-
тушитель по-
рошковый – 
закачного 

типа 
ОП-5(З) 

Пере-
движной 
огнету-
шитель 
порошко-

вый 
ОП-100 

Время выхода 
порошка, с 8 15 не менее 10 45 
Длина порошко-
вой струи, м не менее 4 не менее 5 не менее 3,5 

не менее 
6 

Средний срок 
службы, лет:     
в металлическом 
исполнении 10 10 – – 
в пластмассовом 
исполнении 5    
Диапазон темпе-
ратур, ºС:     
в металлическом 
исполнении 

от –50  
до +50 

от –50  
до +50 

от –40  
до +50 

от –40  
до +50 

в пластмассовом 
исполнении 

от –40  
до +50    

Масса, кг:     
огнетушащего 
порошка 2   85 
заряженного ог-
нетушителя:  10,5 8,2 200 
в металлическом 
исполнении 3,6    
в пластмассовом 
исполнении 3,4    
Объем баллончи-
ка с рабочим  
газом, л 0,065 0,175 - 2 
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Рис. 6. Огнетушитель порошковый ОП-100: 
1 – корпус баллона; 2 – баллон с рабочим газом; 3 – шланг; 4 – пистолет; 5 
– вентиль; 6 – крышка баллона  

 
5.2.5. Хладоновые огнетушители 

Огнетушитель хладоновый (ОХ) – огнетушитель с зарядом 
огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводоро-
дов (бромистого этила, бромистого метилена, тетрафтордибромэ-
тана (хладона 114В2), трифторбромметана (хладона 13В1), диок-
сида углерода) (рис. 7). 

Хладоновые огнетушители должны применяться в тех слу-
чаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огне-
тушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование 
и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппарату-
ра, музейные экспонаты, архивы и т. д.). 

Огнетушители ручные хладоновые выпускаются с объемом 
баллонов: 0,48; 3,2; 7,4; 8 литров, передвижные – 40,  50, 150  
литров.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 
электроустановок под напряжением и различных материалов, 
кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ. 



 22

Огнетушитель ОАХ одноразового использования предна-
значен для тушения загораний на транспортных средствах и для 
тушения загораний бытовых электроприборов. 

 
Техническая характеристика 

Тип  
огнетушителя 

Ручной аэрозольный  
хладоновый ОАХ 

Объем баллона, л 2 
Время выхода заряда, с 8 
Длина струи при температуре 20 ºС, м 1,5 
Средний срок службы, лет 11 
Диапазон температур, °С, От –40 – до +50 
Масса, кг:  
заряда 1,4 
заряженного огнетушителя 6,5 
 

При пожаре: 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу 

загорания. 
2. Снять предохранительный колпак (рис. 7, поз. 3). 
3. Ударить по пусковой кнопке, нажав ее до упора и не от-

пускать ее до полного выхода заряда. 
4. Направить струю на горящий предмет (рис. 7, поз. 2). 

 

Рис. 7. Огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ: 
1 – корпус огнетушителя; 2 – головка распылительная; 3 – колпак предо-
хранительный. 
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5.2.6. Водные огнетушители 
Водные огнетушители следует применять для тушения по-

жаров класса А (рис. 8). 
Запрещается применять водные огнетушители для ликвида-

ции пожаров оборудования, находящегося под электрическим 
напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных 
веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую ре-
акцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла 
и разбрызгиванием горючего. 

На практике не нашли широкого применения. 
 
При пожаре: 
1. Снять огнетушитель с кронштейна, поднести его к очагу 

загорания.  
2. Удерживая за ручку (рис. 8, поз. 8), нажать на рычаг  

(рис. 8, поз. 1). 
3. Направить струю жидкости на горящий предмет. 

 

 
 

Рис. 8. Огнетушитель водный ОВ: 
1 – рукоятка; 2 – шток; 3 – насадок; 4 – запорно-пусковое устройство; 5 – 
пружина; 6 – сифонная трубка; 7 – корпус; 8 – ручка. 
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Техническая характеристика 
Тип огнетушителя Огнетушитель ОВ-5 

закачного типа 
Объем баллона, л 5 
Время выхода заряда, с 20 
Длина струи, м 6-8 
Диапазон температур, ºС, От +2 до +50 
Масса, кг: 
заряда 
заряженного огнетушителя 

 
4,5 
7,3 

 
5.2.7. Самосрабатывающие огнетушители ОСП 

Основное преимущество огнетушителя ОСП перед извест-
ными средствами пожаротушения заключается в полной авто-
номности огнетушителя в сочетании с возможностью использо-
вания его в любых агрессивных средах. Огнетушитель не требует 
технического обслуживания в течение всего срока служебной 
пригодности (не менее 5 лет). 

ОСП предназначен для тушения без участия человека, заго-
рания твердых и жидких веществ, нефтепродуктов, электрообо-
рудования в небольших складских, технологических, бытовых  
помещениях, гаражах и пр. ОСП используется вместо перенос-
ных огнетушителей или дополнительно к ним. 

ОСП представляет собой герметичный стеклянный сосуд 
размером 410×50 мм, который заполняется огнетушащим порош-
ком и специальным веществом – газообразователем (рис. 9).  

Он устанавливается над местом возможного загорания и ав-
томатически срабатывает при повышении температуры. 

 
Техническая характеристика 

Тип огнетушителя ОСП-1 (ОСП-2) 
Объем защищаемый одним огнетушителем, м3 5-8 
Габаритные размеры, мм:  
длина не более 500 
диаметр не более 54 
Температура эксплуатации, ºС от –50 до +50 
Температура срабатывания, ºС 100 (200) 
Масса, кг не более 1 (2) 
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Рис. 9. Огнетушитель ОСП 
а)                                                                                  б) 

                       
 
в)                                                                         г)  

                   
 

д)                                                                           е)  

                                                   
 

Рис. 10. Использование огнетушителя ОСП: 
а) самосрабатывание; б) ручное использование; в) гаражи, ангары, 

склады ГСМ; г) закрытые электрораспределительные устройства; д) жилые 
помещения, дачные дома, торговые киоски, склады; е) бытовые электро-
приборы 
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Меры безопасности: 
1. Запрещается эксплуатировать ОСП с трещинами в  

корпусе. 
2. Запрещается устанавливать и хранить вблизи источников 

тепла с температурой выше +50 ºС. 
3. Не допускать длительного воздействия солнечных лучей 

при хранении и эксплуатации. 
4. Тушение пожаров в зоне размещения ОСП другими сред-

ствами, производить с расстояния не менее 4-х метров от него. 
5. При ликвидации пожара до срабатывания ОСП, работу с 

ним производить после снижения температуры до нормальной, 
но не ранее, чем через два часа. 

 
5.2.8. Модуль порошкового пожаротушения 

Огнетушитель «Буран» предназначен для тушения и лока-
лизации пожаров твердых горючих материалов, горючих жидко-
стей и электрооборудования до 5000 вольт в производственных, 
складских, бытовых и других помещениях. Не тушит пожары 
щелочных и щелочноземельных металлов и веществ, горящих без 
доступа кислорода. 

Огнетушитель «Буран» выполнен из полусфер, плотно со-
единенных между собой и заполненных огнетушащим порошком. 
При срабатывании огнетушителя нижняя его полусфера, раскры-
ваясь в виде лепестков, обеспечивает импульсный выброс (за 
время менее 0,1 с) порошка в зону пожара (рис. 11). Высокая ин-
тенсивность подачи порошка по сравнению с другими средства-
ми пожаротушения обеспечивает эффективное локально-
объемное тушение. Тушение пожара происходит без участия че-
ловека при импульсном выбросе порошка из огнетушителя в зону 
возгорания. Модуль не образует осколков при срабатывании. 

Срабатывание происходит: 
• автоматически, при повышении температуры в защищае-
мом объеме до 90 ºС; 

• от источника питания 12-24 В. 
 

Меры безопасности: 
1. Запрещается эксплуатировать ОСП с трещинами в  

корпусе. 
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2. Запрещается устанавливать и хранить вблизи источников 
тепла с температурой выше +50 °С. 

3. Не допускать длительного воздействия солнечных лучей 
при хранении и эксплуатации. 

4. Тушение пожаров в зоне размещения ОСП другими сред-
ствами, производить с расстояния не менее 4-х метров от него. 

5. При ликвидации пожара до срабатывания ОСП работу с 
ним производить после снижения температуры до нормальной, 
но не ранее, чем через два часа. 
 

Техническая характеристика 
Тип огнетушителя «Буран» 

Защищаемая площадь одним модулем, м2 до 7 
Габаритные размеры с кронштейном, мм: 250×170 
Потребляемый ток при запуске, мА 100 
Защищаемый объем одним модулем, м3 до 23 
Масса огнетушащего порошка, кг не менее 2 
Полная масса заряженного модуля, кг не более 3 
 

Меры безопасности: 
1. Не допускаются удары по корпусу, приводящие к его де-

формации и разгерметизации. 
2. Не допускается установка модуля вблизи нагревательных 

и отопительных приборов, где температура может превышать  
+50 ºС. 

 

 
 

Рис. 11. Огнетушитель «Буран» (модуль порошкового типа)  
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а)                                                                           б) 
 

               
 
в)                                                                                         г) 
 

                                              
 
д)                                                                                      е) 
 

                            
 

Рис. 12. Использование огнетушителя «Буран»: 
а) самосрабатывание; б) электрозапуск; в) гаражи, ангары, склады 

ГСМ; г) жилые помещения, дачные дома, торговые киоски, склады; д) на-
весной монтаж на потолке; е) встраивание в потолок 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Используя исходные данные (прил. табл. 1) необходимо: 
1. Определить категорию здания по взрывопожарной и по-

жарной опасности или категорию наружной установки по по-
жарной опасности. 

Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ "Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности" помещения про-
изводственного и складского назначения независимо от их функ-
ционального назначения подразделяются на категории по пожар-
ной и взрывопожарной опасности. 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разде-
лению на категории не подлежат. 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной 
опасности определяются исходя из вида находящихся в помеще-
ниях горючих веществ и материалов, их количества и пожаро-
опасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных ре-
шений помещений и характеристик проводимых в них техноло-
гических процессов. 

Определение категорий помещений следует осуществлять 
путем последовательной проверки принадлежности помещения к 
категориям от наиболее опасной категории – А к наименее опас-
ной категории – Д (см. прил. табл. 2). 

Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопо-
жарной опасности определяются исходя из доли и суммирован-
ной площади помещений той или иной категории опасности в 
этом здании, сооружении (см. прил. табл. 3). 

Категории наружных установок по пожарной опасности оп-
ределяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в ус-
тановках горючих веществ и материалов, их количества и осо-
бенностей технологических процессов (см. прил. табл. 4). 

 
2. Определить необходимое количество и вид огнетушите-

лей. Обосновать выбор. 
Используя прил. табл. 5 и 6 можно определить необходимое 

количество переносных или передвижных огнетушителей.  
Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения по-

жаров различных классов приведены в прил. табл. 7. 
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При проведении анализа по обеспечению объекта первич-
ными средствами пожаротушения необходимо использовать п.4 
методического указания. 

 
3. Определить необходимое количество первичных средств 

пожаротушения по табл. 8 и 9. Обосновать выбор. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение первичных средств пожаротушения. 
2. На какие типы подразделяются первичные средства по-

жаротушения? 
3. Что следует учитывать при определении видов и количе-

ства первичных средств пожаротушения? 
4. Кто на объекте обеспечивает соблюдение требований по-

жарной безопасности? 
5. Дайте определение огнетушителя. 
6. Приведите классификацию огнетушителей. 
7. Как следует располагать огнетушители на защищаемом 

объекте? 
8. Каким должно быть расстояние от возможного очага по-

жара до ближайшего огнетушителя? 
9. Исходя из чего устанавливают количество и тип огнету-

шителей необходимых для защиты конкретного объекта? 
10. Расскажите об устройстве, принципе действия, области 

применения и мерах безопасности углекислотных огнетушите-
лей. 

11. Расскажите об устройстве, принципе действия, области 
применения и мерах безопасности химических пенных огнетуши-
телей. 

12. Расскажите об устройстве, принципе действия, области 
применения и мерах безопасности воздушно-пенных огнетуши-
телей. 

13. Расскажите об устройстве, принципе действия, области 
применения и мерах безопасности порошковых огнетушителей. 

14. Расскажите об устройстве, принципе действия, области 
применения и мерах безопасности хладоновых огнетушителей. 

15. Назовите основное преимущество самосрабатывающего 
огнетушителя ОСП. 
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Приложение 
Таблица 1 

Исходные данные для самостоятельного решения 
Характеристика  

объекта 

№
  п

/п
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 в
од
ос
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Н
ал
ич
ие

 А
У
П
З1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Производственное 

здание (цех по про-
изводству красите-
лей) 

2 450 Б/150 
А/50 
В/250 

А, В наружное АУПТ2 

2. Складское помеще-
ние 

1 80 Д/80 D отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

3. Детский сад 2 300 В4/50 А, Е наружное АУПС3 

4. Наружная установка  
(топливно-раздаточ-
ная колонка) 

- 10 Бн В, Е наружное отсут-
ствует 

5.  Производственное 
здание (деревообра-
батывающий цех) 

1 800 Б/70 
В1/700 
В4/30 

А, Е внутрен-
нее 

АУПС 

6. Гостиница 12 800 В3/150 А, Е наружное АУПС 
7.  Открытый склад пи-

ломатериалов 
- 1000 Вн А наружное отсут-

ствует 
8.  Гаражный бокс 1 350 В2/250 

В3/100 
А, В, 
Е 

отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

9. Производственное 
здание (электроцех) 

1 770 А/50 
В2/720 

А, В, 
Е 

отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

10. Торговый центр 2 1600 В2/300 А, Е наружное АУПТ 
11. Складское помеще-

ние 
2 800 Б/30 

В1/70 
Г/700 

А, В внутрен-
нее 

АУПТ 

12. Производственное 
здание (котельный 
цех ТЭС) 

1 1200 В1/100 
Г/1100 

А, Е внутрен-
нее 

отсут-
ствует 

13. Общежитие 9 3600 В2/50 
В3/80 

А, Е внутрен-
нее 

отсут-
ствует 

14. Углеподача 1 1000 В1/100 
Б/900 

А, Е наружное АУПТ 

15. Административно-
бытовой комбинат 

3 1200 Б/300 
В1/400 
В2/500 

Е отсутст-
вует 

АУПС 

Примечание. АУПЗ1 – автоматическая установка противопожарной защиты; 
АУПТ2 – автоматическая установка пожаротушения; АУПС3 – автоматическая уста-
новка пожарной сигнализации. 
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Таблица 2 
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности  

(Федеральный закон № 123  
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 27) 

 
Категория 
помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся  
(обращающихся) в помещении 

А 
повышен-
ная взры-
вопожаро-
опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28 оС в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении кото-
рых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимо-
действии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком ко-
личестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышает 5 кПа. 

Б 
взрывопо-
жароопас-
ность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с тем-
пературой вспышки более 28 оС, горючие жидкости в таком количест-
ве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паро-
воздушные смеси, при  воспламенении которых развивается расчетное 
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

В1 – В4 * 
пожаро-
опасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудного-
рючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества 
и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помеще-
ния, в которых имеются в наличии или обращаются, не относится к 
категории А или Б. 

Г 
умеренная 
пожаро-
опасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или рас-
плавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидко-
сти и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в ка-
честве топлива. 

Д 
понижен-
ная пожа-
роопас-
ность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 
Примечание. * Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществ-

ляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в ука-
занном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожаро-
опасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 
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Таблица 3 
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности  

(Федеральный закон № 123 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 27) 

 
Категория  
здания 

Характеристика помещений 

А 
 

Здание относится к категории А, если суммарная площадь помеще-
ний  категории А превышает 5 % площади всех помещений или 
200 м2 . 
Допускается не относить здание к категории А, если суммарная 
площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % сум-
марной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 
1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматиче-
ского пожаротушения. 

Б 
 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два 
условия: 
1. Здание не относится к категории А. 
2. Суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % 
суммарной площади всех помещений или 200 м2. 
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная 
площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % 
суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не 
более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автома-
тического пожаротушения. 

В 
 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два 
условия: 
1. Здание не относится к категориям А и Б. 
2. Суммарная  площадь помещений категорий А, Б и В превышает 
5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) 
суммарной площади всех помещений.  
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная 
площадь  помещений категорий А, Б и В в здании  не превышает 25 
% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не 
более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автома-
тического пожаротушения. 

Г Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два 
условия: 
1. Здание не относится к категориям А, Б и В. 
2. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 
5 % суммарной площади всех помещений.  
Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная 
площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 
25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но 
не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются ус-
тановками автоматического пожаротушения. 

Д Здание относится к категории Д, если оно не относится к категори-
ям А, Б, В или Г. 
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Таблица 4 
Категории наружных установок по пожарной опасности  

(Федеральный закон № 123 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 25) 

 
Катего-
рия 

наружной 
установки 

Критерии отнесения наружной установки к той или иной 
категории по пожарной опасности 

АН 
 

повы-
шенная 
взрыво-
пожаро-
опасность  

 

Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранят-
ся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламе-
няющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 оС.  
Вещества и/или материалы, способные гореть при взаимодействии с во-
дой, кислородом воздуха и/или друг с другом, при условии, что величина 
индивидуального риска при возможном сгорании указанных веществ с 
образованием волн давления превышает 10–6 в год на расстоянии 30 м от 
наружной установки. 

БН 
 

взрыво-
пожаро-
опасность 

 
 

Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, 
перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и/или волокна, 
легковоспламеняющиеся  жидкости с температурой вспышки более 28 
оС.  
Горючие жидкости, при условии, что величина индивидуального риска 
при возможном сгорании пыле- и/или паровоздушных смесей с образо-
ванием волн давления превышает 10–6 в год на расстоянии 30 м от на-
ружной установки. 

ВН 
 

пожаро-
опасность 

 
 

Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранят-
ся, перерабатываются, транспортируются) горючие и/или трудногорючие 
жидкости, твердые горючие и/или трудногорючие вещества и/или мате-
риалы (в том числе пыли и/или волокна). 
Вещества и/или материалы, способные при взаимодействии с водой, ки-
слородом воздуха и/или друг с другом гореть. 
Не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категориям 
АН или БН, при условии, что величина индивидуального риска при воз-
можном сгорании указанных веществ и/или материалов превышает 10–6 в 
год на расстоянии 30 м от наружной установки. 

ГН 
 

умерен-
ная пожа-
роопас-
ность 

Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, 
перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и/или мате-
риалы в горячем, раскаленном и/или расплавленном состоянии, процесс 
обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр 
и/или пламени, а также горючие газы, жидкости и/или твердые вещества, 
которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

ДН 
 

понижен-
ная пожа-
роопас-
ность 

Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранят-
ся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие веще-
ства и/или материалы в холодном состоянии и по перечисленным выше 
критериям она не относится к категориям АН, БН, ВН, ГН. 
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Таблица 5 
Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями 

(Приложение 1  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации) 

 
Огнетушители (штук)* 

порошковые 
(вместимость, 
л/ масса огнету-
шащего вещества, 

килограмм) 

углекислотные 
(вместимость, 
л/ масса огне-
тушащего ве-
щества, кило-

грамм) 

Категория 
помещения 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предель-
ная защи-
щаемая 
площадь 
(кв. мет-
ров) 

Класс пожара

пенные 
и водные 
(вмести-
мостью 

10 литров)
2/2 5/4 10/9

хладо-
новые 

(вмести-
мостью 

2 (3) 
литра) 2/2 

5 (8) 
или 
3 (5) 

       
А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 

  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 
          
В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
          
Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 
          

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
          

Обществен-
ные 

800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 

здания  Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 
 
Примечание:  
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице ви-

дов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 
1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 

двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая 
маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).  

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 
допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетуши-
тели, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии ре-
комендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, кото-
рые не допускаются для оснащения данных объектов. 
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Таблица 6 
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

(Приложение 2  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации) 

 
Огнетушители (штук)* 

угле-
кислотные 
огнету-

шители (вме-
стимость, 
литров) 

Категория по-
мещения по 
взрыво-

пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь, 
кв. метров 

Класс 
пожара

воздушно-
пенные огне-
тушители 

(вместимостью
100 литров) 

комбини-
рованные 
огнету-
шители 

(пена, по-
рошок) 

(вмести-
мостью 

100 литров)

порошковые 
огнету-

шители (вме-
стимостью 
100 литров) 

25 80 

        
А, Б, В 500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 2 + 1 ++
        

В, Г 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 
  В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 1 ++ 1 +    
Примечание:  

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице ви-
дов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, 
знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомен-
дуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не 
допускаются для оснащения данных объектов.   
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Таблица 7 
Классификация пожаров   

 
Класс 
пожара 

 
Характеристика пожара Символ класса пожара 

 
 
А 

 
Пожары твердых веществ, в основном 
органического происхождения, горение 
которых сопровождается тлением (дре-
весина, текстиль, бумага) 

 
 

 
В 

 
Пожары горючих жидкостей или пла-
вящихся твердых веществ 

 
 

 
С 

 
Пожары газов 

 
 

 
D 

 
Пожары металлов и их сплавов 

 
 

 
Е 

 
Пожары,  связанные  с  горением  элек-
троустановок  под напряжением до 
1000 В 
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Таблица 8 
Нормы оснащения зданий (сооружений), строений  

и территории пожарными щитами 
(Приложение 5  

к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации) 
 

Наименование функционального назначения по-
мещений и категория помещений или наружных 

технологических установок 
по взрывопожарной 
и пожарной опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь 

1 пожарным 
щитом, кв. 
метров 

Класс 
пожара 

Тип 
щита* 

     
А, Б и В  200 А 

В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 

 
В  400 А 

Е 
ЩП-А 
ЩП-Е 

 
Г и Д 1800 А 

В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 

 
Помещения и открытые площадки предприятий 
(организаций) по первичной переработке сель-
скохозяйственных культур 
 

1000 - ЩП-СХ 

Помещения различного назначения, в которых 
проводятся огневые работы 

- А ЩПП  

 
*  Условные обозначения щитов: 

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); 
ЩПП - щит пожарный передвижной.  

Примечание. * ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В – 
щит пожарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара 
класса Е; ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организа-
ций); ЩПП – щит пожарный передвижной. 
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Таблица 9 
Нормы комплектации пожарных щитов  

немеханизированным инструментом и инвентарем 
(Приложение 6  

к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации) 
 

Нормы комплектации в зависимости от типа по-
жарного щита и класса пожара Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизирован-
ного инструмента и инвентаря ЩП-А 

класс А 
ЩП-В 
класс В 

ЩП-Е 
класс Е

ЩП-СХ 
- 

ЩПП 
- 

       
1. Огнетушители: 

воздушно-пенные (ОВП) 
вместимостью 10 литров 
 

2+ 2+ - 2+ 2+ 

 порошковые (ОП) вместимо-
стью, л/ массой огнетушащего 
состава, килограммов  

     

 10/9 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 
 или      
 5/4  2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

 углекислотные (ОУ) вмести-
мостью, л/ массой огнетуша-
щего состава, килограммов 

     

 5/3  - - 2+ - - 

2. Лом 
 

1 1 - 1 1 

3. Багор 
 

1 - - 1 - 

4. Крюк с деревянной рукояткой 
 

- - 1 - - 

5. Ведро  2 1 - 2 1 

6. Комплект для резки электро-
проводов: ножницы, диэлек-
трические боты и коврик 

- - 1 - - 

7. Асбестовое полотно, грубо-
шерстная ткань или войлок 
(кошма, покрывало из негорю-
чего материала)  

- 1 1 1 1 

8. Лопата штыковая 
 

1 1 - 1 1 

9. Лопата совковая 
 

1 1 1 1 - 

10. Вилы  - - - 1 - 

11. Тележка для перевозки обору-
дования  

- - - - 1 
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Нормы комплектации в зависимости от типа по-
жарного щита и класса пожара Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизирован-
ного инструмента и инвентаря ЩП-А 

класс А 
ЩП-В 
класс В 

ЩП-Е 
класс Е

ЩП-СХ 
- 

ЩПП 
- 

       
12. Емкость для хранения воды 

объемом: 
     

 0,2 куб. метра 
 1 - - 1 - 

 0,02 куб. метра 
 - - - - 1 

13. Ящик с песком 0,5 куб. метра  - 1 1 - - 

14. Насос ручной 
 

- - - - 1 

15. Рукав Ду 18-20 длиной 
5 метров  

- - - - 1 

16. Защитный экран  
1,4 х 2 метра  

- - - - 6 

17. Стойки для подвески экранов - - - - 6 
 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объ-

ектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение 
которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при 
соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, 
которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
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